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ZKUSEBNI LABORATOR KOTLU A TOPNYCH ZARIZENI
ul. Dostawcza 1, 93-231 Lodz, Polsko

OSVEDCENI ED/1200/23
Lokalni topidlo Piecyk-K2 Berta

se jmenovitym tepelnym vykonem 7,5 kW
s ruénim prikladanim paliva, na kusové dievo,

vyrabéné spolecnosti:

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE PRODUKCJA I SPRZEDAZ KOTLOW C.O.
STALKOT WALDEMAR WALENDOWSKI
Broniszewice 15; 63-304 Czermin, Polsko

spliiuje poZadavky na ekodesign, stanovené v natizeni Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterym se
provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o pozadavky na ekodesign lokalnich topidel

na tuha paliva s otevienou spalovaci komorou.

Parametr Symbol Hodnota | Jednotka PoZadavky na ckodesign
Sezonni energeticka néinnost vytapéni 64 0% = 30% pro lokélni topidla na tuhd paliva s otevienou
lokalnich topidel na tuha paliva Ts spalovaci komorou
Parametr Parametr Parametr Emise*)
Tepelny vykon Uzitetna uéinnost Spotieba pomocné elektrické energie Emise pfi sezbnnim vytapeni s
peiny vy P P = preferovanym palivem
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tepelném tepelném tepelném tepelném tepelném tepelném P L PM slougeniny " féga Y ;ISO
vykonu vykonu vykonu vykonu vykonu vykonu ez 0OGC *
i
£ Prni Py Tt nom Teh,min elmax elmin elsp Espme | Esooe | Esco | Eswnox
&
£ 20 76 1254 92
= 75 - 74,1 - - - .
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EEI=97 A PoZzadavky na ekodesign: <350 | €120 | <2000 | <200

* Emise suchych spalin, vypoétené pii teplot€ 273 K, tlaku 1 013 mbar a referenénim obsahu O, 13 %
** Emise pii minimdlnim tepelném vykonu. Povinné, pouze pokud se pouZije korekéni faktor F(2) nebo F(3)
Osvédeni bylo vydano na zdkladé vysledki laboratornich zkousek uvedenych v protokolu ¢ CUE.4032.002.2023.LG095.
Zkoudky byly provedeny podle normy PN-EN 13240:2008.
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V LodZi, dne 27. 01. 2025




